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TERRAZA
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CONTROL ENFERMERIA
CSA-101-P1

CUADRO SEC. ALUMBRADO
QUIROFANO
CSA-102-P1

C. GENERAL FUERZA
CGG-100-P1
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CONTROL ENFERMERIA
CSA-201-P2

C.S ALUMBRADO
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C.S ALUMBRADO FUERZA
TORREÓN

CSAF-401-P4

C.S ALUMBRADO FUERZA
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CSAF-403-P4
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C.S ALUMBRADO
GRUPO 1000KVA

CSA-003-EXT

C.S FUERZA
ALUMBRADO EXTERIOR

CSF-005-EXT
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ARQUETA
EXISTENTE

LINEA DE COBRE
4X50 MM2 +TT 25

MM2 0.6/1KV
RZ1-K(AS) EN

BANDEJA
PERFORADA

SUBE A CUADRO
ELECTRICO

3 TALADROS Ø125
MM MURO
PANTALLA
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MONTACARGAS

Sótano

COTA LOSA

Sótano

Taller mecanico

Taller electrico

Almacén

Comedor personal
Cafeteria contratas

Despacho jefe cocina
Depósito
bombeo

Despacho cocina

Camaras cocina
Zona preparados

P. Alimentos
C 22

Camaras
C 17

Almacén cocina

C 20

Pozo bombeo
C 21

Camara
N-1

Carnes y
Ave

Fch: 40-6B

Camara
N-2

Pescado
y

mariscos
Fch: 40-6A

Camara
N-4

Congelados
Fch: 40-7D

Camara
N-3

Frutas
Fch: 40-7C

Lavandería

ESTERILIZACIÓN
UC-3

5000m³/h
frio 31149.2 kcal/h
calor 30600kcal/h

URPO
UC-2

SALÓN DE ACTOS
UC-10
2000m3/h
11kcal/h

BIBLIOTECA
UC-9
3500M3/H
19000KCAL/H

GIMNASIO
UC-16
16000m3
87000kcal/h

VESTUARIOS
REHABILITACION

UC-14
2000M3/H

11000Kcal/h

HIDROTERAPIAÇ
UC-17
6000m3/h
33000kcal/h

ELECTROTERAPIA
UC-15
3200m3/h
17500kcal/h

CONSULTAS
UC-11
18.286m³/h
frio:91500kcal/h
calor:90000kcal/h

ADMISIÓN
UC-12
12.390 m³/h
frio: 62000kcal/h
calor:60000kcal/h

TERAPIA OCUPACIONAL
UC-13
6.135m³
frio: 30.7 kcal/h
calor30kcal/h

QUIROFANOS
1, 2 Y 3

UC-1

Sala maquinas cota elevada
ALMACENES (ACTUALMENTE TALLERES)
TV-4
4500m3/h
39000kcal/h

Sala de descanso

Zona de lavado

Sala
técnica

Plataforma
elevadora

ENTRADA PROVEEDORES

PRODUCTO SECO Y LIMPIEZA

ENTRADA PROVEEDORES

PRODUCTO REFRIGERADO

ENTRADA A COCINA
PRODUCTO REFRIGERADO

SALIDA CARROS LIMPIOS

SALIDA CARROS PLANTA

ENTRADA/SALIDA PERSONAL
VESTUARIO

MUELLE

ARCHIVO
HISTORIAS
CLINICAS

ALJIBE
SALA FRIO CLIMATIZACIÓN

SALA GRUPO ELECTROGENO

SALA TRANSFORMADORES

ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS

COTA LOSA

ALMACEN

SALA CONDENSADORES

SALA DE GASES

COCINA

SALA DE MAQUINAS

LIMPIEZA

Despacho jefe
limpieza

ARCHIVO
HISTORIAS
CLINICAS

Talleres mantenimiento

Archivo historias clínicas

Lavandería

Cocina

Limpieza
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NOTA: SE INSTALARÁN LOS CUADROS
SECUNDARIOS DE ALUMBRADO
CONTROL A Y CONTROL B JUNTO AL
CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO
DE ZONAS COMUNES.
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NOTA: SE INSTALARÁN LOS CUADROS
SECUNDARIOS DE ALUMBRADO
CONTROL A Y CONTROL B JUNTO AL
CUADRO SECUNDARIO DE ALUMBRADO
DE ZONAS COMUNES.
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